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Sprawozdanie z badan nr 1815-1 z dnia 28.12.2023

Nr protokotu / data: 2713-2715/2023 z 21.12.2023

Obiekt badania / stan probki: woda na ptywalni / pozyt.

Data zlecenia: 09.02.2023

Zlecenie nr: 68/2023

Data pobrania: 21.12.2023

Data przyjecia do badan : 21.12.2023

Data rozpoczecia badan : 21.12.2023

Data zakonczenia badan : 23.12.2023

Adres Klienta:

Ill Liceum Ogolnoksztatcace Kryta Plywalnia ,Wodny Raj” , 63-400 Ostréw WIkp, ul. Wojska Polskiego 17

Woda w niecce basenowej

Woda doprowadzana do

Woda wprowadzana do niecki

Miejsce pobrania / numer przy wlocie wody, ptywalni basenowej z systemu cyrkulacji
probki : Kryta Plywalnia ,\Wodny Raj" Kryta Plywalnia ,Wodny Raj" Kryta Plywalnia ,Wodny Raj"
(2716) (2717) (2718)

Procedury pobrania:

PN EN ISO 19458:2007 A
PBL-26 wyd.01z21.08.17 NA

PBL-26 wyd.01z21.08.17 NA

PN EN ISO 19458:2007 A
PBL-26 wyd.01z21.08.17 NA

Warunki $rodowiskowe
przy pobieraniu probek
(temp., opady, slorice):

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki/rezultaty badan objete zakresem akredytacji.
Metody akredytowane zostaly oznaczone literg A, nieakredytowane literami NA. Wszystkie wielko$ci poprzedzone znakiem <" lub ,>" sg

rezultatami.

Nr certyfikatu akredytacji: AB 1104

Wyniki/rezultaty badan :

Nr probki/Wynik/ rezultat Wartosé
Lp Nazwa parametru J/im GaraetEra! Metoda badawcza
2716 2717 2718

. N - PN-EN [SO 9308-1:2014-12

1 e ool 0 . 0 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12 /
A1:2017-04 A
0Ogodlna liczba mikroorganizméw jtk./ 2 1 100
2 w 36+2° C po 48 godz. 1ml [o-8* - [o-7* PRAEN 50622220044
3 Liczba Pseudomonas aeruginosa Ml 0 ; 0 0 PN-EN ISO 16266:2009 A
4 Metnosé NTU 0,18 +0,04* - 0,19 +0,04* - PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A
*k k%
5 Azotany mg/l 36027* 1,90+0,25* :69;,6* 20 PN-82/C-04576/08 A
" . PBL — 16 wyd. 03 z 01.09.2021

6 Chlor wolny mg/l 0,26 £0,04 = E Pocket Colorimeter Il A

1-Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dn. 9 listopada 2015. ,w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach. (Dz.U. z 2015 poz. 2016)
* _ Niepewno$¢ pomiaru wyliczona przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k = 2, do niepewno$ci pomiaru wliczono niepewnos$¢ pobrania probek
**_ Podana warto$¢ stanowi réznice pomiedzy wartoscig tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawarto$cig w wodzie doprowadzanej do ptywalni

Znak ,<" — rezultat ponizej zakresu akredytacji

UWAGI:
+eeee..... ...pozytywna ocena transportu probek... Probkobiorca: Jarostaw Blandzi— certyfikat WSSE z dn. 15.01.2008.............oooiiiiiiiiiii i
Cel badania: _
Wyniki/ rezultaty badan przeznaczone do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie.
Klient zostat poinformowany o przydatnosci wynikéw badania do stwierdzenia zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie.

Klient wyrazit zgode na zastosowane metody badawcze.

Data sporzgdzenia sprawozdania: 28.12.2023

Os$wiadczenie:
Wyniki / rezultaty badania odnoszg sie wytacznie do badanej probki.
Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w cato$ci. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobranie,
transport, metode pobrania i czysto$¢ pojemnikéw w przypadku prébki pobieranej przez Klienta.
Klient ma prawo do ztozenia skargi zwigzanej ze sposobem realizacji zlecenia.

Sprawozdanie sporzadzit:

¥

-koniec sprawozdania-

Sprawozdanie autoryzowat:

Kierownik Laboratorium
)
V

mgr inz. Jarostaw Blandzi
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Sprawozdanie z badan nr 1815-2 z dnia 28.12.2023

Nr protokotu / data: 2713/2023 z 21.12.2023 Obiekt badan / stan prébki: woda na ptywalni / pozyt.
Data zlecenia: 09.02.2023 Zlecenie nr: 68/2023

Data pobrania: 21.12.2023 Data przyjecia do badan : 21.12.2023

Data rozpoczecia badan : 21.12.2023 Data zakonczenia badan : 21.12.2023

Adres Klienta: Il Liceum Ogdlnoksztatcace Kryta Plywalnia ,Wodny Raj” , 63-400 Ostréw WIkp., ul. Wojska Polskiego 17

Woda w niecce basenowej przy

Miejsce pobrania / nr wlocie wody,

probki : Kryta Plywalnia ,Wodny Raj"
(2716)

Procedury pobrania: PBL-26 wyd.01 2 21.08.17

Warunki $rodowiskowe
przy pobieraniu prébek =
(temp., opady, slorice):

Wynikil rezultaty badan :

Nr probki/Wynik/ rezultat Wartosé
Lp Nazwa parametru Jim —r paramBlryeena’ Metoda badawcza
1 Chlor zwiazany mgll 0,20 +0,03* - PBL — 24 wyd. 01 z 10.05.2016
2 Potencjat redox mV 790 - PBL — 25 wyd. 01 z 10.05.2016

Wszystkie wielko$ci poprzedzone znakiem ,, <,, lub ,, > ,, sg rezultatami.
1-Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 9 listopada 2015. ,w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach. (Dz.U. z 2015 poz. 2016)
* — Niepewno$¢ pomiaru wyliczona przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k = 2, do niepewnos$ci pomiaru wliczono niepewno$¢ pobrania probek

............. pozytywna ocena transportu probek... Prébkobiorca: Jarostaw Blandzi— certyfikat WSSE z dn. 15.01.2008............iiiiiiiitiie it it et e et e

Cel badania:

Wyniki/ rezultaty badan przeznaczone do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie.

Klient zostat poinformowany o przydatnosci wynikéw badania do stwierdzenia zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie.
Klient wyrazit zgode na zastosowane metody badawcze.

Data sporzadzenia sprawozdania: 28.12.2023

Oswiadczenie:

Wyniki/rezultaty badania odnoszg sie wytacznie do badanej prébki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w cato$ci. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za pobranie,

transport, metode pobrania i czysto$¢ pojemnikéw w przypadku prébki pobieranej przez Klienta.
Klient ma prawo do ztozenia skargi zwigzanej ze sposobem realizacji zlecenia.

Sprawozdanie sporzadzit: Sprawozdanie autoryzowat:

4

Kierownik Laboratorium

mgr inz. Jarostaw Blandzi

-koniec sprawozdania-
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Temat zlecenia/Cel zlecenia

Zleceniodawca

Nr zlecenia Zleceniodawcy

Analiza wody basenowej.

Obszar regulowany prawnie: (Dz.U. z 2015 r. poz. 2016) - w ustalonym

zakresie.

Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.0.

w Pleszewie
ul. Poina 71
63-300 Pleszew

z dnia 04.01.2023

INFORMACJE OGOLNE

Stan probki w Data pobiera- | Data dostar-
Nr probki ldentyfikacja probek/Miejsce pobierania prébek chwil?przyje- nia prébek de-| czenia prébek | Data rozpo- | Data zakon-
cia klarowana do laborato- | czecia badan | czenia badan
przez klienta rium
Kryta Plywainia Wodny Raj Ostrow Wlkp. -
23/52198/P probka wody w niecce basenowej przy wiocie bez uwag 21.12.2023 27.12.2023 27.12.2023 28.12.2023
Kryta Plywalnia Wodny Raj Ostréw Wikp. -
23/52199/P | prébka wody wprowadzanej do niecki basenowej bez uwag 21.12.2023 27.12.2023 27.12.2023 29.12.2023
z systemu cyrkulacji
Kryta Plywalnia Wodny Raj Ostréw Wikp. -
23/52200/P prébka wody doprowadzanej do plywaini bez uwag 21.12.2023 27.12.2023 27.12.2023 27.12.2023
Identyfikacja metody pobierania prébek
Prébki zostaly pobrane przez zleceniodawce. identyfikacja zgodnie z deklaracjg klienta.
WYNIKI BADAN
Oznaczenie Wyniki z niepewnaoscig
Nazwa Metoda badawcza Jednostka| "Warto$¢ parametryczna Nr prébki
23/52198/P 23/52199/P 23/52200/P
Indeks nadmangania- A |PN-EN {SO 8467:2001 mg/l 4 niecka (Podana wartos¢ 1,1 £33% 0,61 +33% 2,0 £33%
nowy stanowi réznice pomiedzy
(utlenialno$é z wartoscig tego parametru
KMnOa) w wodzie w niecce base-
nowej, a jego zawartoscia
w wodzie doprowadzanej)
Trichlorometan A |PN-EN SO 15680:2008 pgh 30 woda z cyrkulacji, 21 £26% 20 +26%
niecka basenowa, niecka
z aerozolem powietrz-
nymi; 20 niecka dla nie-
mowlat i dziecido lat 3
Suma THM A [PN-EN ISO 15680:2008 ug/t 100 21 £26% 20 £26%
(z obliczen)

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz.U.2015 Poz. 2016) w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada ¢ woda

na ptywalniach.

Opis stosowanych skrétow (jesli dotyczy):
- Metody badawcze oznaczone literg A — metody akredytowane zgodnie z zakresem akredytacji AB 700; referencyjne — o ile prawo tak stanowi.

- Metody badawcze oznaczone literg P posiadajg zatwierdzenie PPIS w Poznaniu. Decyzja nr HK.9011.6.63.2023.MM z dnia 12.06.2023

- Metody badawcze oznaczone literg N sg metodami nieakredytowanymi. Dotyczy metod nieakredytowanych objetych systemem.

Wyd. 8 PG-P4.1 z dnia 21.08.2023

Aquanet Laboratorium Sp. z 0.0., 81-492 Poznan, ul. Dolna Wilda 126

Sad Rejoniowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Vili Wydziat Gospoedarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
KRS nr 0000470208, NIP 783 16 98 679, REGON 302402124, Kapitat zaktadowy 4 631 900 zt (w calo$ci optacony)
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- Metody badawcze oznaczone literami (NR) - badanie wykonane metoda alternatywna dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada
dowody uzyskania réwnowazno$ci wynikow.

- Metody badawcze oznaczone literami (W) sg metodami wykonywanymi wedlug norm wycofanych.

- Rezultaty badarn przedstawione jako warto$ci pomiaru wykraczajgce poza akredytowany zakres metody, zostaly podkreslone i przed stawione w nawiasie.
Warto$¢ ta jest informacja o rezultacie badania.

- Badania przedstawione czcionkg pochylg wykonano w laboratorium posiadajacym akredytacje iflub zatwierdzenie PPIS znajdujgcym sie na liscie pod-
wykonawcéw Aquanet Laboratorium Sp. z 0. 0.. Kod laboratorium i/lub numer zatwierdzenia PPIS zostal przywolany w tabeli z wynikami badan w kolumnie
Metoda badan.

Uwagi (jesli dotyczy):

1. Wyniki odnoszg sie wylgcznie do otrzymanej prébki.

2. Klient i strona trzecia ma prawo do zgloszenia skargi w ciggu 14 dni od momentu otrzymania Sprawozdania z badan.

3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

4. Niepewno$¢ wyniku dla prébek otrzymanych od klienta uwzglednia niepewno$¢ metody badawczej bez pobierania prébek i wyrazona jest niepewnoscig
rozszerzong dla przedziatu ufnos$ci 85% i k=2. Dla badan mikrobiologicznych przedstawiona niepewno$¢ rozszerzona pomiaru zostata oszacowana zgod-
nie z 1SO 19036 i opiera sie na niepewnos$ci standardowej pomnozonej przez wspolczynnik rozszerzenia k=2, zapewniajgc poziom ufnosci okoto 95%.
Ztozong niepewnos¢ standardowg uznano za réwng odchyleniu standardowemu odtwarzaino$ci wewnatrzlaboratoryjnej.

Niepewnos¢ nie uwzglednia niepewnosci zwigzanej z danymi przekazanymi przez Zleceniodawce.

5. Uzyskany przez Laboratorium rezultat badania wykraczajgcy poza zakres stosowania metody akredytowanej zgodnie z AB 700, w postaci zapisu ,<
warto$ci dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub , > wartosci gornej granicy zakresu pomiarowego” podany jest wraz z niepewno$cig rozszerzong
odpowiednio dla dolnej lub gérnej wartosci granicy zakresu pomiarowego. Nie dotyczy badar biologicznych.

6. W przypadku stwierdzenia zgodnosci z wymaganiami/specyfikacja, sposob podawania wynikéw opisany w p.5 , jest raportowany w ramach opinii i
interpretacii.

7. Dla badanych prébek, gdzie wynik koricowy jest sumg oznaczanych skladowych, w przypadku kiedy ktéras z otrzymanych wartosci sktadowych znajduje
sig poza wartoscig dolnej granicy stosowania metody akredytowanej zgodnie z AB 700, przyjmowana jest jako réwna ,0". Jesli wszystkie skladowe sumy
sg ponizej wartoéci dolnej granicy stosowania metody akredytowanej zgodnie z AB 700, w sprawozdaniu z badan jako suma podana zostanie warto$¢
dolnej granicy stosowania metody dla najnizszej skladowej w postaci zapisu ,< wartoéci dolnej granicy zakresu pomiarowego”.

Organ stanowigey, przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, moze zastosowac inng regule decyzyjng niz przedstawiona powyzej.

8. Dane dostarczone przez klienta, a mogace wplywac¢ na wazno$¢ wynikéw zamieszczono na sprawozdaniu w polach: Temat zlecenia/Cel zlecenia ,
Zleceniodawca, Nr zlecenia Zleceniodawcy, Identyfikacja prébek/Miejsce pobierania prébek, Data i godz. pobierania prébek deklarowana przez klienta
(jesli dotyczy), Identyfikacja metody pobierania probek, Probki pobrat(a) (jesli dotyczy).

Whw dane zostaly przekazane przez Zleceniodawce lub jego przedstawiciela i potwierdzone podpisem.

Aquanet Laboratorium Sp. z. 0. 0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dane / informacje dostarczone przez Zleceniodawce.

Koniec sprawozdania
Data sporzadzenia sprawozdania: 03.01.2024
Autoryzowat:
Jezewicz Agnieszka - Zastepca kierownika pracowni; Pracownia: - Chemiczna - PCh

Wyd. 9 PG-P4.1 z dnia 21.08.2023 Aquanet Laboratorium Sp. z 0.0., 81-492 Poznan, ul. Dolna Wilda 126
Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, VIil Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego o .
KRS nr 0000470208, NIP 783 16 98 6§79, REGON 302402124, Kapitat zakladowy 4 631 900 z! (w caloéci optacony) Podpis jest prawidiowy

Dokument podpisany przez
. . . - . . Jezewicz Agnieszka
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